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Рассмотрены возможности компенсации нежелательных составляющих мгновенной мощности, 
предоставляемые различными топологиями активных фильтров. Получены соотношения, обеспечивающие 
упрощенный расчет токов компенсатора без применения преобразований координат. Рассмотрена 
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Розглянуто можливості компенсації небажаних складових миттєвої потужності, які надаються 
різними топологіями активних фільтрів. Отримано співвідношення, які забезпечують спрощений розрахунок 
струмів компенсатора без застосування перетворень координат. Розглянуто сукупність складових миттєвої 
потужності, які відображає p-q-r теорія, наведено основні умови їх появи та способи компенсації. Бібл. 3, 
табл. 1. 
Ключові слова: паралельний активний фільтр, миттєва потужність, несиметрія, 
несинусоїдальність 
Mykhalskyi V. М., D-r Sci. Eng. 
Polishchuk S. Y.  
Sobolev V. M., Cand. Eng. Sci. 
Chopyk V. V.   
Shapoval I. А., Cand. Eng. Sci. 
Institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, Peremohy ave. 56, Kyiv-
57, Ukraine, 03680, e-mail: mikhalsky@ied.org.ua 
THE WAYS TO MINIMIZE UNDESIRABLE INSTANTANEOUS POWER COMPONENTS WITH 
DIFFERENT TOPOLOGIES OF SHUNT ACTIVE FILTER 
The possibilities of compensation of undesirable components of instantaneous power provided by different 
topologies of active filters are considered. Ratios which provide a simplified calculation of compensator currents 
without the use of coordinate transformations have been obtained. The set of components of the instantaneous power, 
which reflects the p-q-r theory, and provides the basic conditions of their appearance and ways of compensation have 
been considered. 
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Вступ 
 Паралельні активні фільтри – системи з контрольованим генеруванням струму, який 
узгоджується зі струмом навантаження таким чином, щоб результуючий струм мережі був 
симетричним, близьким до синусоїдальної форми та протікав у фазі з прямою послідовністю 
напруг мережі живлення. Розробки принципів роботи та алгоритмів керування системами
фільтрації небажаних складових потужності були започатковані з появою p-q теорії миттєвої
потужності [3]. Подальший розвиток теорії миттєвої потужності здійснювався шляхом
розширення її можливостей та створенням підходів до визначення складових миттєвої
потужності в різних координатних системах з метою відокремлення окремих складових, які
не відтворюються в базовій p-q та інших теоріях [1, 2]. В даній статті розглядається p-q-r
теорія миттєвих потужностей, яка відображає енергетичні процеси в трифазних мережах. 
Розглянуто топологічні відмінності між трифазними трипровідними та чотирипровідними
системами (з накопичувачем енергії та без нього), та способами розрахунку струмів
компенсації, які узгоджуються з можливостями, наданими окремо взятою топологією
силової схеми компенсатора. 
Метою статті є створення безпосередніх способів розрахунку струмів з мінімальною
кількістю операцій обчислення для застосування в компенсаторах з визначеною топологією
без використання перетворень координат. При аналізі кривих миттєвих значень потужності
на інтервалі повторюваності, розрахованих з використанням p-q-r теорії, виділено наступні її
складові:  
p – постійна складова активної потужності; q – постійна складова реактивної потужності; r – 
постійна складова потужності, що замикається через нульовий провід; 
p~ – змінна складова активної потужності; q~ – змінна складова реактивної потужності; r~ – 
змінна складова потужності, що замикається через нульовий провід.
Відповідно з визначенням складових потужності по їх уявному розділенню на постійні
та змінні можна стверджувати, що всі складові потужності, крім p , є небажаними та
спонукають до застосування заходів для їх мінімізації. Умови, при яких з’являються
небажані складові миттєвої потужності, обумовлені властивостями мережі та навантаження. 
Мережі живлення можна розбити на три основних групи: симетрична синусоїдальна, 
несиметрична синусоїдальна, несинусоїдальна. Навантаження розділяються на: симетричні
та несиметричні; з нульовим проводом та без нього. Іншим критерієм для класифікації
навантажень є їх імпедансна характеристика: активна, активно-реактивна, нелінійна. Таким
чином, з’являється велика кількість варіантів за типами мереж та навантажень, при яких
можна очікувати виникнення небажаних складових миттєвої потужності та окреслити
основні способи їх мінімізації. В таблицю зведено умови появи небажаних складових
потужності, що підлягають мінімізації. Типи навантаження позначені як «R», «RLC» та
«S+RLC» (нелінійне з ключовими елементами). Сірим кольором позначено клітинки, які
відповідають наявності складових потужності за даних умов. В останню колонку зведено
складові потужності, які підлягають мінімізації для зазначених типів навантаження. 
Характеристики мережі живлення
позначено таким чином: «» - 
симетрична синусоїдальна, «» - 
несиметрична синусоїдальна, «» 
несинусоїдальна. Як видно з таблиці,
для типових систем «мережа
живлення – навантаження» в
переважній більшості випадків
присутні складові потужності, які
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потужності q . До пасивних віднесено
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напруг мережі живлення. Розробки принципів роботи та алгоритмів керування системами 
фільтрації небажаних складових потужності були започатковані з появою p-q теорії миттєвої 
потужності [3]. Подальший розвиток теорії миттєвої потужності здійснювався шляхом 
розширення її можливостей та створенням підходів до визначення складових миттєвої 
потужності в різних координатних системах з метою відокремлення окремих складових, які 
не відтворюються в базовій p-q та інших теоріях [1, 2]. В даній статті розглядається p-q-r 
теорія миттєвих потужностей, яка відображає енергетичні процеси в трифазних мережах. 
Розглянуто топологічні відмінності між трифазними трипровідними та чотирипровідними 
системами (з накопичувачем енергії та без нього), та способами розрахунку струмів 
компенсації, які узгоджуються з можливостями, наданими окремо взятою топологією 
силової схеми компенсатора. 
Метою статті є створення безпосередніх способів розрахунку струмів з мінімальною 
кількістю операцій обчислення для застосування в компенсаторах з визначеною топологією 
без використання перетворень координат. При аналізі кривих миттєвих значень потужності 
на інтервалі повторюваності, розрахованих з використанням p-q-r теорії, виділено наступні її 
складові:  
p – постійна складова активної потужності; q – постійна складова реактивної потужності; r – 
постійна складова потужності, що замикається через нульовий провід;  
p~ – змінна складова активної потужності; q~ – змінна складова реактивної потужності; r~ –
змінна складова потужності, що замикається через нульовий провід. 
Відповідно з визначенням складових потужності по їх уявному розділенню на постійні 
та змінні можна стверджувати, що всі складові потужності, крім p , є небажаними та 
спонукають до застосування заходів для їх мінімізації. Умови, при яких з’являються 
небажані складові миттєвої потужності, обумовлені властивостями мережі та навантаження. 
Мережі живлення можна розбити на три основних групи: симетрична синусоїдальна, 
несиметрична синусоїдальна, несинусоїдальна. Навантаження розділяються на: симетричні 
та несиметричні; з нульовим проводом та без нього. Іншим критерієм для класифікації 
навантажень є їх імпедансна характеристика: активна, активно-реактивна, нелінійна. Таким 
чином, з’являється велика кількість варіантів за типами мереж та навантажень, при яких 
можна очікувати виникнення небажаних складових миттєвої потужності та окреслити 
основні способи їх мінімізації. В таблицю зведено умови появи небажаних складових 
потужності, що підлягають мінімізації. Типи навантаження позначені як «R», «RLC» та 
«S+RLC» (нелінійне з ключовими елементами). Сірим кольором позначено клітинки, які 
відповідають наявності складових потужності за даних умов. В останню колонку зведено 
складові потужності, які підлягають мінімізації для зазначених типів навантаження. 
Характеристики мережі живлення 
позначено таким чином: «» - 
симетрична синусоїдальна, «» - 
несиметрична синусоїдальна, «» 
несинусоїдальна. Як видно з таблиці, 
для типових систем «мережа 
живлення – навантаження» в 
переважній більшості випадків 
присутні складові потужності, які 
повинні бути мінімізовані з 
використанням активного способу 
фільтрації. Пасивні системи 
компенсації дозволяють мінімізувати 
лише постійну складову реактивної 
потужності q . До пасивних віднесено 
системи компенсації реактивної 
потужності з використанням статичних компенсаторів, найхарактернішими з яких є комутовані 
конденсаторні батареї. Активними названо системи компенсації з використанням 
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напівпровідникових перетворювачів, які відслідковують криві струмів та напруг у реальному 
часі. За результатами аналізу даних таблиці отримано співвідношення, що відповідають 
варіантам реалізації компенсаторів та враховують їх можливості. Шляхом прямих та 
зворотніх p-q-r перетворень з додаванням складової струму, що регулює передачу активної 
потужності, отримано вираз для розрахунку струмів компенсатора для трифазних 
трипровідних систем «мережа живлення-навантаження»: 
 










































































~31 ,     (1) 
де ñðPpp ~ ;
Δ=u2ab+u2bc+u2сa, p=uAia+uBib+uCic Pср – усереднена на інтервалі повторюваності активна 
потужність, Δp – додаткова активна складова потужності для регулювання напруги буферного 
джерела та забезпечення власних потреб компенсатора.  
Використання миттєвих значень лінійних напруг мережі визначає застосування даного виразу 
для компенсації струмів трифазного навантаження, коли у вимірюваній системі відсутні нульовий 
провід та інформація про фазні напруги мережі. Визначено, що трифазне навантаження з нульовим 
проводом створює умови для появи небажаних складових потужності, усунення яких вимагає 
використання компенсаторів з використанням буферного джерела активної потужності та керуванням 
струмами нульової послідовності. За допомогою прямих та зворотніх p-q-r перетворень і з 
врахуванням всіх небажаних складових потужності отримано вираз: 
iCa,b,c=(Pср+Δp)·(u2A+u2B+u2C)-1uA,B,C-ia,b,c .                       (2) 
В умовах несиметрії та несинусоїдальності напруг мережі живлення компенсація небажаних 
складових за виразом (2) створює умови, при яких отримуються виключно несинусоїдальні струми 
мережі [2]. Щоб уникнути цього, необхідно здійснити перехід від миттєвих до інтегральних значень 
модулів векторів, а також фільтрувати миттєві значення напруг, за якими розраховується струм 
компенсатора: 
iCa,b,c=(Pср+Δp)·Δu-1u1A,B,C-ia,b,c,                                       (3) 
де Δu~(u2A+u2B+u2C) – усереднене значення на інтервалі повторюваності; 
u1A,B,C – відфільтровані миттєві значення напруг мережі живлення (миттєві значення 
перших гармонік фазних напруг мережі живлення). 
Висновки 
 Отримано співвідношення, які забезпечують спрощений розрахунок струмів компенсатора без 
застосування перетворень координат. Наведено основні умови появи небажаних складових 
потужності, що підлягають мінімізації. Визначено необхідність використання інтегральних 
показників та фільтрації значень миттєвих величин при розрахунку струмів компенсатора в умовах 
несиметрії та несинусоїдальності напруг мережі живлення. 
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СИНТЕЗ РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Предложен метод синтеза резонансных преобразователей переменного напряжения на основе
абстрактного резонансного преобразователя с некоторыми последовательностями комбинаций источников
электроэнергии, соответствующими энергообмену между ними в требуемых направлениях. Метод позволяет
по заданным направлениям энергообмена между источником питания и потребителем и форме выходного
напряжения получить силовые схемы и алгоритмы коммутации вентилей преобразователей. Библ. 5, табл. 2, 
рис. 17. 
Ключевые слова: Резонансный преобразователь, резонансная цепь, энергообмен.
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СИНТЕЗ РЕЗОНАНСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗМІННОЇ НАПРУГИ
Запропоновано метод синтезу резонансних перетворювачів змінної напруги на основі абстрактного
резонансного перетворювача з деякими послідовностями комбінацій джерел електроенергії, що відповідають
енергообміну між ними у потрібних напрямках. Метод дозволяє за заданими напрямками енергообміну між
джерелом живлення і споживачем та формою вихідної напруги отримати силові схеми і алгоритми комутації
вентилів перетворювачів. Бібл. 5, табл. 2, мал. 17. 
Ключові слова: Резонансний перетворювач, резонансний ланцюг, енергообмін.
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SYNTHESIS OF RESONANT CONVERTERS AC VOLTAGE 
We propose a method for the synthesis of resonant converters AC voltage on the basis of abstract resonant
converter with some sequences of combinations of energy sources, the relevant energy exchange between them in the 
desired directions. The method allows for specified areas of energy exchange between the power source and the 
consumer and the shape of the output voltage for power circuits and algorithms of commutation of power switches. 
Byblos. 5, Table. 1, Fig. 2. 
Keywords: resonant converter, the resonant circuit, the energy exchange
Постановка проблемы
Проблематика резонансных преобразователей переменного напряжения состоит в
сложности обеспечения динамичности, точности и устойчивости регулирования, 
организации энергообмена при питании реактивных нагрузок, в необходимости
рассчитывать силовые схемы под конкретные нагрузки [1−5]. 
В отличие от преобразователей постоянного напряжения, где сглаживание пульсаций
преобразования и пульсаций напряжения питания в значительной степени осуществляется
входным и выходным фильтрами с низкой частотой пропускания, в преобразователях
переменного напряжения нельзя чрезмерно снижать частоту пропускания фильтров и в такой
же мере использовать их сглаживающее действие. Пульсации и прочие нежелательные
колебания напряжений, имеющие частотный спектр, близкий со спектром полезных
составляющих, должны быть подавлены за счет регулирования [2]. С другой стороны, 
повышение динамичности резонансных преобразователей наталкивается на проблему
устойчивости регулирования. Схемы с высокими добротностями контуров, как правило, 
имеют большую колебательность. Устойчивое управление таким объектом возможно только
при точной компенсации полюсов передаточной функции либо при замедлении регулятора. 
